
LEGENDE  /  BRANDSCHUTZ

Brandwand

feuerbeständige Brandschutzverglasung

feuerhemmende Wände 

Brandwandqualität

feuerbeständige Wände

Rauchabschnittstrennung

E90  feuerbeständiger Fahrschachtabschluss

dT     

rd    

fh     

fh-rd  

fb  

fb-rd  

-

-     

-    

-     

-

-  

-

dichtschließender Abschluss

rauchdichter Abschluss

feuerhemmender, dichtschließender Abschluss

feuerbeständiger, dichtschließender Abschluss

feuerbeständiger, rauchdichter Abschluss

feuerhemmender, rauchdichter Abschluss

innenliegender notwendiger Flur o. gl.

Bauart feuerhemmende Wand

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OBERKANTE ROHDECKE (SOHLE)
UNTERKANTE DECKE
SENKRECHTER WANDSCHLITZ
WAAGERECHTER WANDSCHLITZ
FUSSBODENSCHLITZ
DECKENDURCHBRUCH
WANDDURCHBRUCH
FUSSBODENDURCHBRUCH
BRÜSTUNGSHÖHE
SANITÄR
ELEKTRO
HEIZUNG

OKFF
OKRF
OKRD
UKD
SWS
WWS
FBS
DD
WD
FBD
BRH
S
E
H

ABBRUCH
STAHLBETON
MAUERWERK BESTAND

LEGENDE:

MAUERWERK NEU

HAUSTECHNIKINGENIEURE.

- ANDERNFALLS HAFTET DER UNTERNEHMER FÜR FEHLER, DIE SICH AUS O.G. NICHTÜBEREINSTIMMUNG ERGEBEN, ALLEINE.

- DIE MONTAGEPLÄNE DER HAUSTECHNIKINGENIEURE UND DIE STATISCHE BERECHNUNG MIT POSITIONS- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN
- BAUGENEHMIGUNG, BRANDSCHUTZKONZEPT, SOWIE SCHALLSCHUTZ- UND WÄRMESCHUTZGUTACHTEN 
UMSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DEN O.G. PLANANGABEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ZU MELDEN.

MASSGEBEND FÜR DIE AUSFÜHRUNG IST DIESE ZEICHNUNG. VERBINDLICH SIND, NEBEN DEN ARCHITEKTENPLÄNEN:

ALLE HÖHENANGABEN, WIE BRÜSTUNGS- UND TÜRHÖHEN, BEZIEHEN SICH AUF OKFF. 
SÄMTLICHE FÜR DIE LEITUNGSFÜHRUNG ERFORDERLICHEN MASSNAHMEN (SCHLITZE, DURCHBRÜCHE, etc.) BERUHEN AUF ANGABEN DER 
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unsere kompetenz für ihre gesundheit
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